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客户援助备忘录  

西雅图消防局  

西雅图市许可证  

City of Seattle Fire Prevention Division  
Fire Department  220 3rd Avenue South  
 www.seattle.gov/fire/business -services 

夜生活场所和娱乐场所的消防安全要

求和检查  

2020 年 10 月更新  

西雅图消防法规对活动场所、酒吧和夜总会作出了特

殊要求。 其中一些要求与建筑实体有关，如必须配备

自动喷水灭火系统。 其他要求与建筑物的维护和运作

方式有关。 此客户援助备忘录概述了主要规范要求和

限制。 在西雅图消防局进行检查期间，如果您收到整

改通知或罚单，此备忘录还将为您提供如何处理的信

息。  

俱乐部和娱乐场所（集会场所）的要求  

1. 每个集会区域的主入口附近都必须张贴标识，标

明“居用载荷”或批准人数。 标识上的居用载荷人

数必须与居用证书中批准的居用载荷相匹配。  

有关居用证书的更多信息，请参阅：http://

www.seattle.gov/fire/business-services/

permits#annualassemblyoccupancies.  

2. 居用载荷为 100 人或以上的集会场所，或居用载

荷为 50 人或以上的使用蜡烛或明火的集会场

所，必须在显眼处张贴西雅图消防局依法批准的

集会场所许可证。  

3. 人员数量不得超过张贴的居用载荷。  

4. 营业期间，所有出口门必须保持通畅，不得上

锁。 出口门必须易于打开，而无需使用钥匙或特

殊知识。  

5. 所有消防系统，包括火灾警报器、喷水灭火装

置、抽油烟机和灭火器，都必须贴有适当的标

签，表明其符合最新检查、测试和维护要求。  

6. 出口门和通道必须清晰可见、照明充足且畅通无

阻。 用于控制人群的障碍物，如身份证检查站或

绳索和支柱，不得以任何方式阻挡或阻碍出口。  

7. 在符合许可证条件的情况下，允许使用蜡烛。  

8. 除非有西雅图消防局依法批准的烟火许可证，否

则不得使用烟火。  

9. 室内装饰、窗帘和隔音材料必须符合火焰蔓延或阻

燃标准。 经营场所内必须要有制造商或商业防火公

司批准的文件，证明其材料符合要求的标准。  

10.延长线不得替代永久布线。  

装饰材料的阻燃要求  

按照国家消防标准 701、加利福尼亚州消防局或国际帆

布产品协会-84 等制定的国家标准，人员密集场所使用

的装饰材料必须具有阻燃性能。 装饰材料包括壁挂、

帷幔、窗帘、横幅和其他装饰品。 餐桌桌布不被视为

装饰材料，也不要求提供阻燃证明。   

易燃装饰材料必须要有产品制造商提供的证明文件或商

业防火公司提供的阻燃证书来证明其阻燃性能。 禁止

个人使用阻燃涂层处理装饰材料。 欲了解防火服务，

请查阅黄页或在线目录。  

应急计划和程序  

对于居用载荷为 100 人或以上的新场所和现有场所，

必须制定应急计划，确定疏散路线、员工职责、季度员

工演习和消防安全设备。 建议为现有的公共集会制定

应急计划。 居用载荷为 100 人或以上的夜总会必须要

制定消防安全和疏散计划。 欲了解应急计划信息，请

参阅 SFD 客户援助备忘录 #5051 。 除一般要求外，

作为应急计划的一部分，夜总会还需要提供详细的座位

计划、居用载荷和居用载荷限制。  

新建和现有夜总会、餐厅和酒吧的喷水灭火装置要
求  

华盛顿州和西雅图建筑和消防法规要求在所有新建和现

有的 A-2 组“夜总会”中安装自动喷水灭火系统。 如果

您将建筑物或结构建成、用于或改造为西雅图消防法规

定义的“夜总会”，则必须满足所有针对夜总会的法规要

求。   

“夜总会”被定义为 A-2 居用用途，其专门指定并主要

用于跳舞或观看表演者的非固定椅子和站立空间的总面

积超过 350 平方英尺，不包括相邻的大堂区域。  

—属于在城市服务与许可方面多部门系列的一部分  

http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#clientassistancememos


SFD 客户援助备忘录 #5032—夜生活场所和娱乐场所的消防安全要求和检查        第 2 页  

“夜总会”不包括有固定座位的剧院、宴会厅或旅馆大

厅。 新建宴会厅、餐厅或酒吧不符合“夜总会”定义，

但被归为 A-2 居用用途，则必须在下列任何一种情况

下安装喷水灭火装置：  

 防火面积超过 5,000 平方英尺，或  

 居用载荷等于或大于 100，或  

 防火区位于疏散出口层以外的楼层(不适用于疏散出

口层上一层居用载荷小于 50 的防火区)。  

当前以符合夜总会定义的方式开展业务的企业，如果改

变经营方式而不再符合夜总会定义中列出的标准，则不

受到喷水灭火装置要求的约束。  

消防局检查和执法  

作为年度建筑物检查计划的一部分，西雅图消防局的检

查员将开展日间检查。 此外，西雅图市联合执法小组

还会在夜生活场所和娱乐场所开放时开展夜间检查。  

如果在检查中发现违反西雅图消防法规的行为，您将收

到消防法规官员发出的整改通知或罚单。 如果存在即

时的高危安全隐患且未满足所列要求，消防队长或消防

局官员也可以关闭活动和/或疏散建筑物中的人员，直

到问题解决为止。  

整改通知中会限定整改日期。 西雅图消防局防火部门

将重新开展检查，以确认违规行为已得到妥善解决。 

为确认合规性而重新检查会产生 373 美元的费用。   

有些违规行为会带来危害，必须立即予以纠正。对于这

些违规行为，收到的通常是罚单 而不是整改通知。  

罚单是对违规的非犯罪通知，其中包括对第一次违规行

为处以 373 美元的罚款，对随后 12 个月内的违规行

为处以 746 美元的罚款。 罚单将邮寄给您或当面送

达。 收到罚单后，必须在 15 个日历日内以下三种方

式之一进行答复：   

1. 支付罚单。  

2. 要求举行缓解听证会以解释情况。 在某些情况下，

缓解措施可能会减轻罚款。 必须使用邮寄/送达给

您的罚单以书面形式要求举行缓解听证会。 在举行

缓解听证会前，您必须纠正违规行为。  

3. 如果您认为未发生所传讯的违规问题或被传讯之人

对违规不负责，则请求对罚单提出抗议。 必须使用

邮寄/送达给您的罚单以书面形式要求举行抗议罚单

的听证会。  

法律声明： 本客户援助备忘录 (CAM) 不应替代法规和条例的作用。 无论本 CAM 中是否有规定，任何人均应遵守所有法规和规定的要求。  


